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4.2	 Interface chaudière

	 A	 Cordon d'alimentation  
(repère 1 du boîtier)

	 B	� Sortie câble mini-DIN  
(repère 3 du boîtier) 

	 C	 Antenne
	 D	 Témoin d'état de liaison

Remarque
Il est recommandé de ne pas couper 
l'antenne pour optimiser la liaison 
radio. 
 
Le repère 2 du boîtier n’est pas 
utilisé.

	 A	 Connecteur d'alimentation
	 B	 Connecteur mini-DIN
	 C	 Sélecteur d'adresse ModBUS
	 D	 Bouton de programmation (Prog)
	 E	 Antenne
	 F	 Voyant de liaison (Link)
	 G	 Voyant de programmation (Prog)
	 H	 Sélecteur

I	 	 Fusible (800mA, 250V pouvoir de 
coupure 100A)

Figure 3 : Raccordements de l'interface 
chaudière
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Figure 4 : Composants de l'interface 
chaudière
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