
bonsoir je me suis servi de mon  tybox  comme commande de relai

j’ai fais venir mes (fil pilote) jusqu’a mon tableau électrique sur le quel j’ai mis en place  des 
contacteurs legrand  commander par mon module deltador

et j'ai alimente chaque contact du relais par la sortie du fil pilote somfy

je laisse mon programmateur somfy sur eco en mode normale ce qui a pour incidence  que 
lorsque mon thermostat est en mode chauffe aucune commande n’est envoyé au radiateurs
la température atteinte ( 21,5° pour moi)le thermostat enclenche le relais qui a pour incidence de 
faire passer l’information eco du fil pilote 
la température rabaisse sous 21,5° alors le relais tombe et les radiateurs repasse en mode confort 
car absence de signal

en mode absence prolongé je diminué mon thermostat a 10°
et je met mon programmateur sur hors gel 
le relais du thermostat monte et envoi l’information hors gel a mes radiateurs

avant mon retour a distance je repasse le programmateur en confort ou auto ce qui a pour effet de 
mettre le fil pilote en confort donc malgré le relais du thermostat monte aucun signal est envoyé a 
mes radiateurs donc passage en mode confort (attention dans ce cas c’est la régulation des 
radiateur qui rentre en ligne de compte)

a mon retour je remet mon thermostat sur 21,5° et mon programmateur sur eco et tout fonctionne 
de nouveau sur la régulation du thermostat




