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Bonjour M. LESAGE,

J'ai mis un peu de temps a rédiger ce mail car je souhailais lrouver les informations primordiales pour vous donner des réponses.

Vous allez brancher notre thermostat sur une entrée de délestage :

¢ Délestage ou EJP (Effacement Jour de Pointe)

Le deélestage a pour objectif de réduire la consormmation

électrique lorsque celle-ci esttrop importante par rapport

au conlrat souscrit avec le fournisseur d'énergie.

- Raccorder le délesteur sur I'entrée EX4, les appoints
de la PAC et I'appoint ECS seront arrélés en cas de
surconsomimalion de I'habilation.

+ 230 V sur enlrée EX4 = déleslage en cours,
(Réglage de base / Modification possible ligne 5987,
menu Configuration). (voir ligne de fonction 2920).

Ce pilotage permel de basculer loute la PAC en mode confort ou réduit via I'entrée déleslage = Geslion monozone. /!

Ce pilolage permel de ne pas atlaquer brutalement le circulateur de la pompe a chaleur mais simplement de demander une modification du régime de la pompe 3
chaleur. La pompe a chaleur évite donc les démarrages brutaux et garde une partie de la régulation.

Cependant, il faul toujours régler la température Confort directement sur la PAC supérieure a celle souhaitée. Désactiver la PROG sur la PAC ou mettre une PROG
tout en confort.

Le contréle a distance fonctionnera sans prabléme. Vous pourrez également faire des programmations. Il faut jusle savoir que la PAC marchera avec son mode
Confort car nous sommes sur son Enlrée EX4. Vous devez donc faire une programmation horaire exclusivement sur le mode confort sur volre PAC. |l faul que les
valeurs de consigne de lempéralure de volre programmation du mode Confort soient supérieures a celle que vous souhailerez par le thermostat, sinon la demande du
thermostal ne pourra pas alteindre la température car elle sera bloquée par une tempéralure de volre programme. Suis-je claire ... ?

Nous vous conseillons également de réaliser une programmation horaire exclusivement en mode

confort pour la zone que vous souhaitez piloter.

Ligne Fonction Plage de réglage Incréement Réglage
ou affichagoe dereglage de base
Programme horaire chaullage, circuit 1
n( vacAlection (1our f se . -Din a-Ven Sam-Din N
0 U Présglection (jour / semaine) [L:;.r,‘.y? m, in-.::.,";:ljl. UL::::‘LIL:,.I\I Lun-Dim
501 U 1" phase En service (début) 00.00.,. ~~ 10 min 6:00
502 U 17 phase Hors service (Tin) 00.co 10 min 22:00
503 U 2 phase Enservice (début) 00 €0 10 min —iee
501 U 2 phase Hors service (hin) 00.00... -~ 10 min
505 U 3 phase En service (début) 00 00 10 min -
600 o U 3" phase Hors service (fin) - ;‘;(’”’"'”h o 10 min -
515 U Coper - * - ’
516 U Valews standaid - :;n Oui - - Non -

dans le régulateur remplacent el annulent tes pregrammes de chauffe

Qui +» OK  Les valeurs standard, mérmons
personnalisds Vos réglages personnalisés sonl alors perdus

Vous devez également modifier la température minimum :
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Réglages a réalisées sur le tableau de commande de la pompe a chaleur ;

- Régler la température de confort que vous souhaitez sur la pompe a chaleur : paramétre 710

710 U Consigne de tempéiature gambance de confan 065 'C 20°C
)G

2 U  Consgne de température d'ambance rédute Tempdiatuie hors-gel N A
Tempiratuse confort 0.57°C 13°C
Cetie valewr correspondra a la température minimale réglable depuis votre thermostat

connccld. Nous vous conseillons donc de régler cette température sur 10°C,

Si vous laissez celle-ci, vaus ne pourrez pas demander une température inférieure a 20°C dans votre maison. Melttez ces deux parametres sur 10°G pour que vaus
ayez une plage de manipulation de tempéralture plus élevée.

N'hésilez pas a conlacler Allanlic en cas de doule, je ne connais pas suffisant lous les paramélres de celle chaudiére, méme en ayant lu el relu la nolice
d'installation !

contact@atlantic.fr

Je m'excuse du temps de ma réponse...

Je n'ai jamais eu de retour de branchement sur une PAC Allantic. J'espere donc qu'il n'y a pas d'autres paramélres a changer.

J'ai parcouru beaucoup de forums afin d'avoir des retours de personnes. Il esl possible de domoliser sa PAC Alféa S dans lous les cas

Vous pouvez tout a fail essayer le branchement avec ses paramétres voir si cela marche el vous convienl. Si cela ne marche pas, par exemple, vous pourrez
retourner le produil pour « non compalibilité ».

Vous pouvez également faire un mail & nolre partenaire Allanlic pour savoir si des paramélres supplémentaires sonlt a changer si le fonctionnement n'est pas celui
altendu.

N'hésitez pas & me faire part de vos commenlaires, queslionnements, relour d'expérience... Je vous en remercie d'avance.

Belle fin de journée.

Cordialement,

[Texle des messages précédents masqué)

[Texle des messages précédenls masqué)
[Texte des messages précédents masqueé)
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